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Gennemsnitlig U-veerdi = 1,46 i eksemplet
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Udgangspunkt
/ Veeg/loft/gulv 190/250/250

e —

0 100 200 300 400 500

mm isolering

——Veg —=—Loft —a—Gulv "Alle tre"

Veeg/loft/gulv 300/500/500 => 15% reduktion
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VGV = 65% VGV = 85%
SEL =1,2 kJ/m3 SEL = 0,6 kJ/m3
Teethed = 0,13 I/s*m?2 Teethed = 0,085 I/s*m?2
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20kWh/m2 &r => ca. 2.600 kr./ ar
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m2 solceller

Energibehovet falder 1,5% pr m?2 solceller
Huset kan blive energiproducerende ved 65 m? solceller

— men dyrt!!
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——o—Brugsvand =#—Rumopvarmning —&—Kombineret

Energibehovet kan ikke deekkes helt ved hjeelp af en solfanger

5 m? solfanger reducere energibehovet med 11 %
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Udgangspunkt

Der kan spares 700 kr./maned ved at bygge et
superlavenergi hus og 900 kr./maned ved et 0-energi-
hus
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Passiv sol / PV
Hedebygade
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Pris Energiindhold  Mrkningsgrad Pris pr. K\Wh varme

Hernvarme | 046 ki/kWh 1,0 KWWKWh  100% 046 kr/k\Wh
Traepiller 1,88 ki/kg 49 KWhkg 80% kede! 048 kr/kWh
Jordvarme 1,50 kikWh 1,0 KWWKWh  300% varmepumpe 050 kr/kWh
Bagebraande 1,80 kikg 4.0 KWhkg 65% ny br.ovn 0,69 kr/kWh
Naturgas 825 kim3 = 112 K\Wh 85% kegel 0,87 krkWh
Rringsolie | 8,00 kil 10,0 KW 75% kedel 1,07 kr/kWh

Hvarme 1,50 k/kWh 1,0 KWWKWh  100% elpanel 1,50 kr/kWh
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